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27

[N
(=]

RVP

SILUMOS PUNKTO PRINCIPINE- TECHNOLOGINE SCHEMA SU PRIKLAUSOMA
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Pastabos:

1.8ildymo sistemos esamus praplovimo atvamzdZius i§saugoti, jeigu jy néra - jrengti;

2 Reguliatoriai, poz.32 ir poz.33, jrengiami pagal poreikj;

3.8ildymo sistemos grazinimo vamzdyne prie§ atjungimo armatiirg jrengiamas apsaugos voztuvas poz.14;

4 Manometry poz.25* skalés vir§utiné riba turi bti 2,5 MPa.

5.Permeté, jos reguliavimo jrenginys poz.1* ir uZdaromoji armatiira poz.2* yra jrengiami tuo atveju, jei tai
nurodyta projektavimo salygose. Permetés specifikacija ir jrengimo sglygos nurodytos bréZinyje SV-05-119,

Schema sudaré:
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Algirdas Brazys (atest.Nr.7402)




